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Meldingsbehandling

• Stor pågang gjør at behandlingstiden 

ligger på rundt 15 – 20 dager

• Automatisering er på vei! I første 

omgang kun "Arbeid i målepunkt"

• Kravet er nå at det legges inn 

målernummer (16 siffer)
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Nye tariffer
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Plusskunder

• Nettselskapet opplever at 

enkelte plusskunder på mindre trafoer 

ikke får matet inn sin produksjon

• Det er mulig at i fremtiden må kunder 

betale sin del av forsterkningen for å 

bli plusskunde
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Solselleinstallasjoner

Case: 

En kunde kjøper seg et solcelleanlegg som yter 12kW i peak.

Kunden er strålende fornøyd når anlegget blir levert og 
anlegget produserer det det kan. Kunden tenker at 
inverteringen på 300 tusen er verd pengene. En varm og klar 
sommerdag midt i fellesferien slutter anlegget å produsere. 
Inverter slår ut på overspenning mot jord.

Det er ikke jordfeil i trafokretsen

§ 16.Planlegging og vurdering av risiko

Elektriske anlegg skal planlegges og utføres slik at mennesker, 
husdyr og eiendom er beskyttet mot fare og skader ved normal 
bruk og slik at anlegget blir egnet til den forutsatte bruk.
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Er solselleanlegget prosjektert etter den 
forutsatte bruken når?;
• Inverter kutter grunnet overspenning

• Spenningen i husstanden er opp i mot 253V

• Manglende CE merking og norsk 
dokumentasjon

• Løsninger som avviker fra NEK 400

Andre utfordringer i IT nett:

• Inverter legger ut som følge av jordfeil på 
trafokretsen


