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Agenda

• Informasjon DLE Norgesnett v/ Alexander Graarud

• Informasjon Norgesnett v/Dominic C B Fields

• Informasjon Nek 400:2018 og Nek 399:2018 v/ Tommy Skauen, Infratek Elsikkerhet AS
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Norgesnett

Adm dir

Mona Askmann

Nettutbygging

Arild Borge

Forvaltning

Morten Anfinnsen

Drift

Erik I. Hansen

Smartnett

Vidar Kristoffersen

Controller

Sidsel Tømt

HMS/MAFI/Info

Terje Gabrielsen



Organisasjon Norgesnett

Daglig leder, Controller, 

HMS/Info,MAFI
Nettutbygging

•Meldingsbehandling

•Gjennomføre bestillinger fra 
kunder og Nettforvaltning

• Prosjektering og 
tilbudsforespørsel

• Prosjektgjennomføring

• Leverandøroppfølging

• Kvalitetskontroll

• Innkjøp

Forvaltning

•Netteier

•Analyse og langtidsplaner

• Planlegge og prioritere 
investeringer og 
reinvesteringer

• Planlegge  og prioritere 
vedlikehold

•Nettstandsardisering

• Transformatorstasjoner

Smartnett

•Nettutvikling, Analyse, Smart nett.

• Fagstøtte på tvers av avdelinger. 

• Koordinering av FoU / Smart Energi 
Hvaler / nytte av AMS

• IT-strategi

Drift

•Driftsentral

•Driftsleder

•Beredskap

•Montører

•DLE

•Oppfølging etter feil

• Fellesføringer

•Dokumentasjon

•Drift fjernkontroll, SCADA



https://www.elsikkerhetsportalen.no/norgesnett

https://www.elsikkerhetsportalen.no/norgesnett




Hjemmeside Norgesnett AS

http://norgesnett.no

http://norgesnett.no/




Tilsynsplan Norgesnett AS 2018
Periodisk Bolig/Hytter 4116

Nyanlegg 532

Revisjon/Verifikasjon virksomheter 824

Revisjon Elvirksomheter 39

Totalt antall tilsyn 2018 5511

I tilsynsplanen for 2018 er det avsatt 
totalt 900 timer informasjon til: 
Elektroentreprenører, montørmøter, 
lærlinger, skoleundervisning, 
hjemmehjelp/ -sykepleie og andre 
målgrupper



Tilsynsplan Askøy 2018



For avtale:

• Ta kontakt med dle@norgesnett.no

Montørmøter og møte med lærlinger

mailto:dle@norgesnett.no


Bekymringsmeldinger

• Farlige anlegg

• Ulovlig arbeid

• Ulovlige el-virksomheter

• Farlige produkter 

• https://www.dsb.no/skjema

• Meldes til: dle@norgesnett.no

https://www.dsb.no/skjema
mailto:dle@norgesnett.no


Dispensasjon fra FEK § 5 –faglig ansvar

• Nye føringer fra DSB høsten 2017 – Elsikkerhet nr. 89. Strengere krav, mer 
oppfølging, mer dokumentasjon.

• DLE behandler og gir innstilling til DSB – spesifikk dokumentasjonsliste.

• DLE følger opp foretaket i dispensasjonstiden (6 mnd.)

• URL: https://www.dsb.no/menyartikler/publikasjoner-og-
bibliotek/nyhetsbladet-elsikkerhet/

https://www.dsb.no/menyartikler/publikasjoner-og-bibliotek/nyhetsbladet-elsikkerhet/


NEK 400 – interesse for boligbyggere

• Økning i henvendelser fra privatpersoner som ønsker informasjon om NEK 
400.

• NEK 400 eksplisitt nevnes som spesifikasjon i kontrakter for nye boliger og 
hytter.

• Enkelte boligbyggere er usikre om korrekt leveranse er levert.

• Brosjyren inneholder relevant utdrag tilpasset denne brukergruppen (NEK 
400-823) er lagt ut på egne nettsider. 

• Tilgjengelig for alle:

• URL: https://www.nek.no/en-bolig-etter-dagens-standard

https://www.nek.no/en-bolig-etter-dagens-standard
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Stikkontakt manglet
jordforbindelse.

Utstyr/anleggsdel var
ikke betryggende festet.

Det var i for stor grad
lagt opp til feil bruk av

skjøteledninger.

Utstyr/anleggsdel hadde
ikke tilstrekkelig
kapslingsgrad.

Utstyr/anleggsdel var
brukt/montert feil.

Topp 5 av påviste feil ihht. FEL
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Foretaket/bedriften
hadde ikke rutine for

ajourhold av registrerte
opplysninger.

Det var ikke samsvar
mellom faglig

ansvarliges
kvalifikasjoner og
registrerte faglige

virkeområder.

Foretaket/bedriften
benyttet personell som
ikke var kvalifisert til å
utføre det arbeidet de

var satt til.

Foretaket/bedriften var
ikke registrert i

Elvirksomhetsregisteret.

Foretaket/bedriften
fulgte ikke egen rutine

for ajourhold av
registrerte opplysninger.

Topp 5 av påviste feil ihht. FEK





• Fjernet bunnfradrag fra 
01.10.2018



• Meldinger blir ikke godkjent 
før kunden betaler faktura

• Viktig med riktig e-
postadresse

• Kunde og grøft og rør



• NEK-399:2018 – Benytt 
denne normen for 
tilknytning



Tilbakemelding fra OneCO

• Ønsker at de ferdigmelder med en gang vi har gjort avtale. Veldig ofte at 
de fyller den ut, men ikke sender. Vi har ikke alltid tid til å følge med på om 
jobber har blitt ferdigmeldt.

• Er ute i god tid med å lage avtale på tilkoblinger, minst 2 uker før. Avtaler 
på rene måleroppsett/-bytte kan gjøres dagen før.

• Installatører må sørge for at kabelsand er tilgjengelig ved NEK399 skapet 
(når kunden står for grøft) når vi skal spenningsette. 



Spørsmål?



Takk for oppmerksomheten


